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Протокол испытаний № 1232/В/02,05/122.1 от 31.01.2018 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: Новокубанский p-он, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А. 
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь".
Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский p-он, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А. 
Принадлежность водопровода: ведомственный 
№ акта отбора пробы: 122
Кем отобрана проба: помощником врача Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 30.01.2018г. с 09:00 по 09:10 
Дата и время доставки проб: 30.01.2018 г. 11:00 
Основание: Договор
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ 
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, 
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

№ РОСС RU.0001.511928. Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю: 
Руководитель ИЛЦ

П РО Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И И  
воды  питьевой

№  1232/В/02,05/122Л  от 31.01.2018 г.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний № 1232/В/02,05/122.1 от 31.01.2018 г. 
Результаты испытаний

Н аи м ен овани е показателя
Н Д на м етоды  

испы таний
Единицы

изм ерения

В ел ичина
д о п усти м о го

уров ня

Р езул ьтат
(п о гр еш н о сть /

н ео п р ед ел ен но сть )

1 2 3 4 5

Код пробы: 1232/В/02,05/122.1
Вид источника: Распределительная сеть
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр колонка.
Температура воды при отборе пробы: 10 °С

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
мутность ГОСТ Р 57164 мг/дмЗ не более 1,5 <0,58

Запах при 20 и 60 град Ц. ГОСТ Р 57164 балл не более 2 0 0

привкус ГОСТ Р 57164 балл не более 2 0

Цветность ГОСТ 31868 градус не более 20 <1

Параметры микроклимата (Т) Сан ПиН 2.2.4.548-96 град С 19-24 21,5

Параметры микроклимата (W) СанПиН 2.2.4.548-96 % 15-75 60

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Т.А. Сухова

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Общие колиформные бактерии МУК 4.2.1018-01 КОЕ в 100 

мл
отсутствие не обнаружено

Термотолерантные бактерии МУК 4.2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено

Общее микробное число МУК4.2.1018-01 КОЕ в 1 мл не более 50 2

Параметры микроклимата (Т) СаН ПиН 2.2.4.548-96 град.С +19-24 +22

Параметры микроклимата (W) СаН ПиН 2.2.4.548-96 % 15-75 48

И. о заведующей микробиологической лаборатории / // ' Т.А. Шмиголь

Дата начала испытаний: 30.01.2018 Дата окончания испытаний: 31.01.2018 
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: Водопровод МУП "Новый путь", доставка: сумка-холодильник, автотранспорт, д.п.з. 
22.01.2018г. ИНН 2343019459 ОГРН 1082343000079. .

LЛицо, ответственное за П/
оформление протокола: химик-эксперт МО____________________________/f_______Л.В. Никитина

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Орган инспекции 
Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя 
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

рмавирском филиале

№  ДОКУМЕНТОВ/I I I
"Л \  г* гг

m f - у ф /

Гигиеническая оценка

№ . < £ 5 « С /  » OJL 2018 года

к протоколу лабораторных испытаний (измерений) № 1232/В/02,05/122.1

от 31.01.2018г.

Результаты исследований образца воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 
1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследуемым санитарно- 
гигиеническим и микробиологическим показателям.

Романов Е.В.



ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» Код документа: 11.4.11
352909, Россия, Краснодарский край, Дата издания: 01.03.2016г.
г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233 
тел. (86137) 3-37-75 
Испытательная лаборатория
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»
352919, Россия, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Садовая, 65 
тел. (86137) 3-30-17
Аттестат аккредитации № RA. RU.512594 от 28.01.2015 г.

П РО Т О К О Л  И С П Ы ТА Н И Й  №  Л У  от «Ж » 2018г.

ВОДЫ  П О Д ЗЕ М Н Ы Х  источников водоснабж ения
1. Наименование и адрес заказчика МУП «Новый путь» Новосельского сельского поселения Новокубанского 
района ИНН 2343019459 352207, Краснодарский край. Новокубанский район, пос.Глубокий,ул. Школьная.11А
2. Дата получения проб________ 05.06.2018г._________ Акт отбора проб № 406
3. НД на метод отбора проб: ГОСТ 31861; ГОСТ 31942:___________________________________________
4. Дата проведения исследований (испытаний) 05.06.2018г.- 07.06.2018г._______________________________
5. НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний: ГОСТ 2761________________ ______
6. Цель исследований (испытаний) письмо №75 от 29.05.2018г._____ _________________________________
7. Дополнительные сведения_________111 отбор (после обработки)_______________________________________

1.ФИЗИ КО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)
№
п/п

Определяемый показатель

1

Норма по НД 
(не более), 
единицы 

измерения

НД на метод испытаний Результаты испытаний 
(с погрешностью, в случае необходимости)

Место отбора проб, шифр пробы
Новокубанский район, 

с.Новосельское, ул.Кирова, Башня системы 
Рожновского 2 (кран)

06-67
1 2 3 4 5
1 Температура* °с Р Д  5 2 .2 4 .4 9 6 - 2 0 0 5 17,8
2 Запах* при 20°С/60°С 3 балла Г О С Т  Р 5 7 1 6 4 0/1

3 Мутность* Ц=530 нм)
2 .6  Е М Ф

Г О С Т  Р 5 7 1 6 4
4,09

1.5 мг/дм3 2,37
4 Хлор остаточный свободный* 0,5 мг/дм‘ ГОСТ 18190 (раздел 2,4) менее 0,025

2,МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Шифр
робы

Место отбора проб

Определяемые показатели (МУК 4.2.1018-01)
Общее микробное 

число,
КОЕ в 1 мл 

норма- не более 100

Общие колиформные 
бактерии,*

КОЕ в 100 мл 
норма- не более 0,3

Термотолерантные 
колиформные 

бактерии,* 
КОЕ в 100 мл 

норма- не более 0,3
1 2 J 4 5

06-67
Новокубанский район, с.Новосельское, ул.Кирова, 
Башня системы Рожновского 2 (кран) 11 2,7 2,7

* Результаты испытаний получены как единичные
Результаты испытаний представлены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Начальник Испытательной лаборатории
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»

Протокол испытаний распространяется только на пробы, подвергнутые испытанию.
Частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории

И.И. Пастарнак
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ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»
352909, Россия, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233 
тел. (86137) 3-37-75 
Испытательная лаборатория
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»
352919, Россия, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Садовая, 65 
тел. (86137) 3-30-17
Аттестат аккредитации № RA. RU.512594 от 28.01.2015 г.

П РО Т О К О Л  И С П Ы ТА Н И Й  № от « Ж > м -М У /Л -  2018г.

ВО ДЫ  П О Д ЗЕ М Н Ы Х  источников водоснабжении
1. Наименование и адрес заказчика МУП «Новый путь» Новосельского сельского поселения Новокубанского 
района ИНН 2343019459 352207, Краснодарский край. Новокубанский район, пос.Глубокий.ул. Школьная,! 1А
2. Дата получения проб________ 03.06.2018г._________ Акт отбора проб № 397____________________
3. НД на метод отбора проб: ГОСТ 31861; ГОСТ 31942;_____________________________ _____________
4. Дата проведения исследований (испытаний) 03.06.2018г.- 05.06.2018г._______________________________
5. НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний: ГОСТ 2761_______________________
6. Цель исследований (испытаний) письмо №75 от 29.05.2018г._____________________ _________________

27. Дополнительные сведения_________111 отбор (после обработки)_______________________________________

1.ФИЗИ КО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)
№
п/п

Определяемый показатель

•

Норма по НД 
(не более), 
единицы 

измерения

НД на метод испытаний Результаты испытаний 
(с погрешностью, в случае необходимости)

Место отбора проб, шифр пробы
Новокубанский район, 

с.Новосельское, ул.Энгельса, Башня 
системы Рожновского 1 (кран)

06-31
1 2 о

j 4 5
1 Температура* °с Р Д  5 2 .2 4 .4 9 6 - 2 0 0 5 15,0
2 Запах* при 20°С/60°С 3 б а л л а Г О С Т  Р 5 7 1 6 4 0/1

3 Мутность*(Х=530 нм)
2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164 7,71
1,5 мг/дм3 4,47

4 Хлор остаточный свободный* 0,5 мг/дм3 ГОСТ 18190 (раздел 2,4) менее 0,025

2. МИКРОБИОЛОГИИ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

' ифр 
~лробы Место отбора проб

Определяемые показатели (МУК 4.2.1018-01)
Общее микробное 

число,
КОЕ в 1 м л 

норма- не более 100

Общие колиформные 
бактерии.*

КОЕ в 100 мл 
норма- не более 0,3

Термотолерантные 
колиформные 

бактерии.* 
КОЕ в 100 мл 

норма- не более 0,3
1 2 3 4 5

06-31 Новокубанский район, с.Новосельское, ул.Энгельса, 
Башня системы Рожновского 1 (кран) 56 15,3 не обнаружено

* Результаты испытаний получены как единичные
Результаты испытаний представлены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Код документа: 11.4.11 
Дата издания: 01.03.2016г.

Начальник Испытательной лаборатории
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»

Протокол испытаний распространяется только на пробы, подвергнутые испытанию. 
Частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения Испытательной >ратории запрещена

Пастарнак
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