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Протокол испытаний №  14656/В/02,05/1363.1491 от 19.1 1.2015 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1 //61 /1, т.8-(861 >267-34-02, 262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, тел\факс 
(86137) 3-87-53

№  РОСС RU.0001.511928.Действителен до 29.08.2017 
г.
№  RA.RU.710012 от 07.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ 

зместитель главного врача 
^ ^ « w K ip w ^ ^ w ir o  филиала Ф БУЗ

и эпидемиологии

АРМАВИРСКИЙ у :

* *  W  . / т ш  А.А. Бойко
ФИЛИАЛ ФБУЗ

1|  эпидемиоМ>г№. В
КРАСНОДАРСКОМ » 7 ^ J i

КРАЕ*

№

ПРОТОКОЛ 11(1 Hit
воды пнтьевош ^’»̂  

14656/В/02.05/1363Л491 от Н

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, гг Глубокий, ул. Школьная, 11 А. 
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", резервуар перед поступлением в сеть. 
Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, п. Глубокий.
Принадлежность водопровода: ведомственный
№ акта отбора пробы: 1 363
Кем отобрана проба: Помощником врача Закаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 18.1 1.2015г. с 1 1:00 по 11:10 
Дата и время доставки проб: 18.11.2015 г. 12:00 
Основание: Договор
11Д на отбор проб: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.
МД. регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.
Код пробы: 14656/В/02.05/1363.1491 
Вид источника: Водопровод
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.
Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний №  14656/В/02.05/1363.1491 от 19.11.2015 г.

Результаты испытаний

Наименование показателя
НД на методы  

испытаний
Единицы

измерения

Величина
допустимого

уровня

Результат
(погрешность/

неопределенность)

1 2 3 4 5

С А Н И Т А Р Н О -ГИ Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

мутность ГО С Т  3351-74 мг/дмЗ не более 1,5 0.80+/-0.16.

Запах при 20 и 60 град Ц. ГО С Т  3351-74 балл не более 2 Об Об

привкус ГО С Т  3351-74 балл не более 2 0

Цветность ГО СТ  Р 52769-2007 градус не более 20 <1

Параметры микроклимата (Т) Сан  ПиН 2.2.4.548-96 град С 20-28 26,8

Параметры микроклимата (W) СанПиН  2.2.4.548-96 % 15-75 40

Общая жесткость ГО СТ31954-2012 •ж не более 7,0 6,55+/-0,37

Окисляемость
перманганатная

ГО С Т  Р 55684-2013 мг02/л не более 5,0 0.76+/-0.15

Водородный показатель ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 6-9 7.42.Г/-0.42 -  ;

Общая минерализация (сухой 
остаток)

ГО СТ  18164-72 мг/л не более 1000 398,0+/-39,8

Нитраты ГО С Т  18826-73 мг/л не более 45,0 3,32+/-0,76

Сульфаты ГО С Т  Р 52964-2008 мг/л не более 500,0 190.5+/-19.1

Хлориды ГО СТ4245-72 мг/л не более 350,0 19,21 +/-4,42

Железо общее ГО С Т  4011-72 мг/дмЗ не боле^О,3 < 0,1

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Т.А. Сухова

М И К РО Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

Общие колиформные бактерии М У К 4 .2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено

Термотолерантные бактерии М У К 4 .2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено

Общее микробное число МУК4.2.1018-01 КОЕ в 1 мл не более 50 3

Параметры микроклимата (Т) Инс-я к гигр. 
психрометрич.

град.С + 18- + 27 + 21

Параметры микроклимата (W) Инс-я к гигр. 
психрометрич.

% не более 80 72

^Заведующая микробиологической лабораторией \  -—  Л.Н. Прокофьева

Дата начала испытаний: 18.11.2015 Дата окончания испытаний: 19.11.2015 
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: М УП  "Новый путь".

Лицо, ответственное за 
оформление протокола: лаборант СГЛ

1? 4 1074 П1Н п '  ре3уЛЬТаТЫ “сслеД°ваний образца воды питьевой соответствуют СанПиН
систем^ питьевого15' 133" " Т  Ги™еначеские к о в а н и я  к качеству воды централизованных 
Z 1 Z  ПИТЬеВ0Г° водоснабжения. Контроль/ качества» по санитарно-гигиеническим и 
микробиологическим показателям

Врач -  эксперт Романов Е.В.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний №  14657/В/02,05/1364.1492 от 19.1 1.2015 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ 
Рашпилевская.56/1 //61/1, т.8-(861 )-267-34-02. 262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г. Армавир, ул.Ленина,26, тел\факс 
(86137) 3-87-53

№ РОСС RU.0001.5 11928.Действителен до 29.08.201 
г.
№  RA.RU .710012 от 07.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ 

Tv- У Заместитель главного врача
--АрмадВрского филнала ФБУЗ

АРМАви'рШРЖдаиень! и эпидемиологии
s/i фИЛИАйС8?Засе\5';й
§ 1* «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 8 1 , „  

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В s j g T  
КРАСНОДАРСКОМ , ‘

КРАЕ*

рае

А.А. Бойко

С

П РОТ ОКО Л й е н ы  г
йоды питьевой 

№ 14657/15/02,05/1364.1492 от 19.11.2015 г.

Заказчик: МУН "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, и. Глубокий, ул. Школьная, 11 А. 
Наименование предприятия/объекта: МУН "Новый путь", в/колошеа.
Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная. 1 1 А. 
11ринадлежность водопровода: ведомственный 
№ акта отбора пробы: 1364
Кем от обрана проба: Помощником врача Такаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 1 8.1 1.2015г. с 1 1:1 5 по 11:25 
Дата и время доставки проб: 18.11.2015 г. 12:00 
Основание: Договор
! !Д па отбор проб: I 'ОСТ 3 1 862-201 2 Вода питьевая. Отбор проб.
1 !Д. регламентирующие объем и опенку лабораторных испытаний:
Сан Пи Н 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
ГЗоспроизведение протокола разрешается только е форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний №  14657/В/02,05/1364.1492 от 19.11.2015 г. 

Результаты испытаний

Наименование показателя
НД на методы  

испытаний
Единицы

измерения

Величина
допустимого

уровня

Результат
(погрешность/

неопределенность)

1 2 3 4 5

Код пробы: 14657/В/02.05/1364.1492 
Вид источника: Распределительная сеть 
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр. 
Температура воды при отборе пробы: 16 °С

С А Н И Т А Р Н О -ГИ Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

мутность ГО СТ  3351-74 мг/дмЗ не более 1,5 0.93+/-0.19

Запах при 20 и 60 град Ц. ГО С Т  3351-74 балл не более 2 Об Об

привкус ГО С Т  3351-74 балл не более 2 0

Цветность ГО С Т  Р 52769-2007 градус не более 20 <1

Параметры микроклимата (Т) Сан ПиН 2.2.4.548-96 град С 20-28 26,8

Параметры микроклимата (W) СанП иН  2.2.4.548-96 % 15-75 40

Общая жесткость ГО СТ31954-2012 0 Ж не более 7,0 6,55+/-0,37

Окисляемость
перманганатная

ГО С Т  Р 55684-2013 мг02/л не более 5,0 0.92+/-0.18

Водородный показатель ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 6-9 7,47+/-0,43

Общая минерализация (сухой 
остаток)

ГО СТ  18164-72 мг/л не более 1000 364.0+/-36.4

Нитраты ГО С Т  18826-73 мг/л не более 45,0 3,41+/-0,78

Сульфаты ГО С Т  Р 52964-2008 мг/л не более 500,0 185.6+/-18.6

Хлориды ГО СТ4245-72 мг/л не более 350,0 19,21 +-/-4,42

Железо общее ГО С Т  4011-72 мг/дмЗ не более 0,3 < 0,1

Заведующая санитарно-гигжэнической лабораторией t Т.А. С ухова
' ... . . —̂ ' ■  _____

М И К РО Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

Общие колиформные бактерии М У К 4 .2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено
•

Термотолерантные бактерии МУК 4.2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено

Общее микробное число МУК4.2.1018-01 КОЕ в 1 мл не более 50 3

Параметры микроклимата (Т) Инс-я к гигр. 
психрометрич.

град.С + !8 - + 27 + 21

Параметры микроклимата (W) Инс-я к гигр. 
психрометрич.

% не более 80 72

З ав е д ую щ ая  микробиологической лабораторией Л.Н. Прокофьева

Дата начала испытаний: 18.11.2015 Дата окончания испытаний: 19.11.2015 
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: М УП  "Новый путь".

Лицо,ответственное за 
оформление протокола: лаборант СГЛ Е.П Гридина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ; результаты исследований образца воды питьевой соответствуют СанПиН 
1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и 
микробиологическим показателям / ')

Врач-эксперт Г  Романов Е.В.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не/допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний №  14658/В/02.05/1365.1493 от 19.1 1.20

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

№ РОСС RU.0001.511928.Действителен до 29.08.2017

в 2 
5 г.

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ 
Рашпплевская,56/1//61 /1, г.8-(861 )-267-34-02, 262-73-90 
Место проведения испытании:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина.26, тел\факс
(86137) 3-87-53

№  RA.RU.710012 от 07.09.2015 г. 

Утверждаю:

юго врача 
тиала Ф БУЗ 
ридемиологии 

ае"

А.А. Бойко

ПРОТОКОЛ ИСПЫ ГА] 
воды питьевой 

№ 14658/В/02,05/1365.1493 от 19.11.2015 г.

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А. 
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", водозабор.
Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, с. Новосельское.
11ринадлежиость водопровода: ведомственный 
№ акта отбора пробы: 1365
Кем отобрана проба: Помощником врача З акаевой Н.А.
Дата и время отбора проб: 18.11.2015г. с 11:30 по 11:35 
Дата и время доставки проб: 18.11.2015 г. 12:00
Основание: Договор
I !Д на отбор проб: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.
1 !Д. регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
Сан11иН 2.1.4.1074-01 1 Гпъевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных сис тем питьевого водоснабжения.Контроль качества.
Код пробы: 14658/В/02.05/1365.1493 
Вид источника: Источник водоснабжения 
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр.
Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний №  14658/В/02,05/1365.1493 от 19.11.2015 г. 

Резул ьтаты испытан и й

Наименование показателя НД на методы  
испытаний

Единицы
измерения

Величина
допустимого

уровня

Результат
(погрешность/

неопределенность)

1 2 3 4 5

С А Н И Т А Р Н О -Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

мутность ГО С Т  3351-74 мг/дмЗ не более 1,5 0,75+/-0,18

Запах при 20 и 60 град Ц. ГО С Т  3351-74 балл не более 2 Об Об

привкус ГО С Т  3351-74 балл не более 2 0

Цветность ГО С Т  Р 52769-2007 градус не более 20 2,0+/-0,6

Параметры микроклимата (Т) Сан ПиН 2.2.4.548-96 град С 20-28 26,8

Параметры микроклимата (W) СанПиН  2.2.4.548-96 % 15-75 40

Общая жесткость ГО С Т 31954-2012 0 Ж не более 7,0 16,55-н/-2,48

Окисляемость
перманганатная

ГО СТ  Р 55684-2013 мг02/л не более 5,0 1.52+/-0.30

Водородный показатель ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 6-9 7,51 +/-0,43

Общая минерализация (сухой 
остаток)

ГО С Т  18164-72 мг/л не более 1000 1856,0+/-185,6

Нитраты ГО С Т  18826-73 мг/л не более 45,0 57,59+/-8,64 \ /
Сульфаты ГО С Т  Р 52964-2008 мг/л не более 500,0 707,7+/-70,8 v

Хлориды ГО СТ4245-72 мг/л не более 350,0 77,34+/-13,92

Железо общее ГО С Т  4011-72 мг/дмЗ не более 0,3 < 0,1

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ( _____Т.А. Сухова

М И К РО Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

Общие колиформные бактерии МУК 4.2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено

Термотолерантные бактерии М У К 4 .2.1018-01 КОЕ в 100 
мл

отсутствие не обнаружено

Общее микробное число МУК4.2.1018-01 КОЕ в 1 мл не более 50 3

| Параметры микроклимата (Т) Инс-я к гигр 
психрометрич.

град.С + 18 - + 27 + 21
I

Параметры микроклимата (W) Инс-я к гигр. 
психрометрич.

% , не более 80 72
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Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: М УП  "Новый путь".

Лицо, ответственное за 
оформление протокола: лаборант СГЛ Е.П Гридина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследований образца воды питьевой по санитарно-гигиеническим 
показателям (по общей жесткости, сухому остатку, содержанию нитратов, сульфатов) не 
соответствуют СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Отобранная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям 
СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач - эксперт Романов Е.В.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.


